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Madame, Monsieur,

Conformément & la charte QualiPV, QualitEnR a mandaté Evonia pour la réalisation d'un audit sur I'une de
vos installations de générateur photovoltaique raccordé au réseau. Lors du contrdle de votre installation chez
votre client, M./Mme DRHON, nous avons relevé le(s) défaut(s) suivant(s) :

MNiveau de
defaut

QualiPV Elec C3.05 A

Libelle

Appellation Point n

Dans le cas d'un onduleur sans transformateur, le DDR
inférieur ou égal a 30mA n'est pas a immunité renforcee,

Le(s) détfaut(s) détecté(s), qui n'empéche(nt) pas globalement le fonctionnement de l'installation, ne sont pas
de nature & en assurer sa pérennité.

MNous vous prions de bien vouloir procéder aux corrections et de nous en informer, en utilisant l'attestation de
rectification des defauts ci-jointe, dans un delai de 6 semaines a compter de la date figurant sur ce courrier.

Passé ce délai, votre droit d'usage de l'appellation QualiPV sera suspendu tant que vous ne nous aurez pas
informés de la correction de ce(s) défaut(s).

Nous comptons sur votre professionnalisme pour remédier rapidement a cette situation.

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguees.

André Joffre
President de QualitEnR
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